LEGENDA MISTNOSTI

vyska mistnosti
odkaz | acel m?2 (mm)
LEGENDA SVITIDEL:
VICENASOBNE RAMECKY 301 | we — CHLAPCI 28,15 4190
OznacenT svitidlo Nazev Svetelné zdroje xR/V/x,x STV, 4P W STENE /) . 302 | choDBA 111 60 4160
} xR /H /%, x BUDE - DEMONTOVAN, VC. KA~ 7
A LED panel, ¢tverec 600x600 7 x LED, 36W, 3900Im, Ra 80K; M/ L V DLE OGS\ /) 303 | UCEBNA 66,60 4170
‘ VISKA NAD C.P. -
NO /1 Nouzové svitidlo LOVATO P, vestavné, 1 x bod, 3W, 250Im, Ra 90K: V=VERTIKALNI,H—HORIZONTALNI Y 304 | uceEBnA 60,05 4160
ok ! VICENASOBNY RAMECEK /2,3,4,5 / v
symetrick@ char. O, nouzovy provoz / / 305 | Uerane 7130 110
v="VYSKA INSTALACNIHO PRVKU /ZASUVKA, VYPINAC/—SPODNI HRANA 306 | UCEBNA 62,80 4160
NO/2 Nouzoveé svitidlo pﬁSOZ@ﬂé, symemcké T x bod, AW, 250Im, Ra 90K; d= REZERVNI DELKA KABELU /m/ EL. VYVODU 307 , oo oo
g : SBIRKY ,
char. O, nouzovy provoz, piktogrom DATOVE ZASUVKY 2x RJ45/CATSE-ZNACENI -
3.1/307/1ab 308 | uCEBNA 81,65 4130
Dodavatel predlozi investorovi k odsouhlasent knihu svitidel. Po odsouhlaseni knihy svitidel bude LPORT 4500 309 | KABINET 25,45 4130
dodavatelem proveden novy svételné technicky vipocet RACK / OZNACENI 310 | Uran 96,80 4190
311 | cHODBA 48,40 4130
312 | UKLIDOVA KOMORA 5,75 4130
313 | WC — DIVKY 18,30 4220-4320

1/7 A Napétovd soustava:
P o TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)
/ TN=S (3+PE+N, 400V, 50Hz)

2x SKOLNI ZVONEK - BUDE ZACHOVANO TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

OSAZEN NA STENE/ cca 2,2m

Ochrana pred nebezpecnym dotykem

- 3 (CSN 332000 4-41ed.2)
| | e qutomatickym odpojenim od zdroje
- F 77777 4 R|P3 3 e pospojenim a proudovym chrani¢em
- B ] STAVAJICI PATROVY ROZVADEC PROSTUP \:ffjj\\ / / Ochrana proti nadproudimdle CSN 332000-4-43
STAVAJICI AP NA STENE | DL " ROZVADEC BUDE ZACHOVAN. PROSTUP DO 4NP PRO TONSO - nR2 1 o selektivnim dimenzovanimijisticich prvka
3UDE DECNTOVAN, VE. K| NN | VINTRN VYBAVA ROZVADEC BUDE DEMONTOVANA fx UP CAT 6 IE STAICKO RACK/1NP - —rx0. 1
OLE womosT | | LU A NAHRAZENA VEBAYOU NOVOU WHOVLIIC (i SN K S NS KABELY ZAKONCEN|Jif PATCH PANELU DRS.1 DATOVY ROZVADEC 600x600/42U o
u e VA AV I W T VA I Vo ] / SN\ SRRy Y /A L “ /DODAVKA: INVESTOR. V& KOMPONENT OVLADACI PRVKY
RP3 . 1 RP3 . 2 S Xr\ N N ( i ’ ” e < SpTnat pohybu /stropni h
VA (i ¢ inEe iA i ¢ N — P /" (DATOVY ROZVADEE, 19" PATCH PANELY, 19" PDU ZASUVKOVA LISTA, s | 360st,, 230v /104 s o
%XSA%E%LNN[AZ!%NNEEK/’ U ZACHOUe ;Tzéﬁglgms /XFH%\\/% O Ii)méglgmf /;TCRHQ\\/{; RO, 2 | Z da POLICE, MONT.MATERIL, 19" VYAZOVACI PANELY, ATD. Totio st 170 LI skolni zvonek
cca 2,2m - - CTLEL ! :
: : : N\ | | ' ] /AKTVNI PRVKY JSOU- SOUCASTI DODAVKY INVESTORA © |o30v/10A P Access Point / Wi—Fi
i WNTRNI V/BAVA ROZVADEC BUDE DEMONTOVANA | VYNITRNI VYBAVA ROZVADEL BUDE DEMONTOWANA | N\ - PROTRVALE, ALE CASOVE ONEZENE SEPNUTI SVTDEL ! L e pone S
(L A NAHRAZENA VYBAVOU NOVOU WYHOVUJICT CSN A NAHRAZENA VYBAVOU NOVOU WYHOVUICI CSN U =L : é-!‘T!V“'E A§0VE RELE S FCE. ZPOZDENT NAVRAT ZASUVKY, EL. VYVODY Jednotng tas/hodiny
\‘ \‘ X PR PR PQ
i \‘ NePh.—PRO-POTREBY KiIDU PROSTUP e Zasuvka jednoduchd
L | PROSTUP Z 1.NP PRO TrDNS0 230V/16A, 2P+T
S T ‘ N T — T T r ‘ L N L | _ N | | T E—— | SN i / SN 8 UTP CAT 6 ZE STAVAJICIHO RACK/1.NP
““\ Il [ ij \ == / c‘“‘, — \ —— / w“,,,, C — / ,_7‘\ \ — — / ,_“\ \ e / ,_7“\ \ ——— / \ — / i j‘\* - =t i “ ///\\\,/ ,\A 1. / :/_ . / ) \/// /// > / \\\\\\ 2 ¥ /// KABELY ZAKONCENY NA PATCH PANELU DR3‘1 DATA, TELEFONY, W, DT
- ) ‘x \ ! =T ’ S, : J— | Datova zasuvka 2x RU45
STAVAJICI HODINY /JEDNOTNY CAS | e LlJL%FJLL\ ***** LL
BUDOU_ ZACHOVANY O e s S - o
BUDE PROVEDENA PRIP. GPRAVA UCHYCEN - Sl |} — S R S I ]} e / T |Datova zdsuvka 1x RJ45
+ UDRZER \ Sl o : e ol e85 o || | | S ol : SO R I //
‘ AR iy/ I T AT & N/ B R S e I A o 1 T x UTP CAT5E o
Wsilo h TW ‘ s T EK gﬁgﬁ/% ‘—A/Stm‘”””’#' B o WS T . — s [ TYBN_20/POD OMITKOU = |Datova zdsuvka Tx RJ45

H.H= cca 0,05m POD STROPEM

e iy s e i e L i = et i

SH= cca 0,3m >r— | Voln§ vijvod UTP /r=3,0m
AP = x CYKY 3x2,9
\_/\\c// |—SLB/KABELOVA 7LAB 200/100 TrDN 20 /POD OMITKOU
g PR/DN40 5 Lo B PRIOMD T 4 PR/OND Hil= cw 19m STAVAJICI INSTALACNI KRABICE PRO STAV. SLB ROZVODY
N S N _ ’ P _ .
i 2 UTP CATSE | | 24 UTP CATSE DA N 24 UTP CATSE < 24 UTP CATSE [ SH= 0.m HUDOU ZACHOVANT = BEZ UPRAY
i TDN 20/POD OMITKOU I! TrON 20/POD OMITKOU I! TrON 20/POD OMITKOU I! TrDN 20/POD OMITKOU I! STAVAJICT TV ZASUVKA
e HH= cca 0,05m POD STROPEM o HH= cca 0,05m POD STROPEM . HH= cca 0,05m POD STROPEM o HH= cca 0,05m POD STROPEM o + ZASUVKA 230V/16A
\\ SH= cca 0,3m “ SH= cca 0,3m “ SH=cca 0,3m “ SH= cca 0,3m “ BUDE. DEMONTOVANO
\\ Ix CYKY 3x2,9 || x CYKY 3x2,5 || Tx CYKY 3x2,5 || Ix CYKY 3x2,9 ||
by TN 20/POD OMITKOU ” TrDN 20/POD OMITKOU ” TN 20/POD OMITKOU ” TrON 20/POD OMITKOU ”
W HH.= cca 1,2m . HH.= cca 1,2m . HH.= cca 1,2m . HH.= cca 1,2m .
i TP OAE oo 0t S5 4y UTP CATSE 0t “ 4y UTP CATSE e S+l UTP CATSE e S 4y UTP CATSE — ng. Jaroslay 76k Generdint projektort
1L pic f0a0) z?iDstSrz)pem HH) = Gom 1 pvc 4px20/PoD STROP SH= 0.3m Il pvc40:20/P0D STROP St= Oim 1 v 40x20/p0D STROP SH= 0.3m 1 pvc40x20/P0D STROP " ng. Jaroslav 74 Ing. JAROSLAV ZAK
‘\W ACCESS PONT 1] (cca Sem pod stropem H.H) 1| (cca Sem pod stropem HH) jI (cca Sem pod stropem HH) 1] (cca Sem pod stropem HH) — o Jorosiav Zax Kollorova740/35, 397 01 Pisck,
‘ : 31/303/5 ” ACCESS POINT ” ACCESS POINT ” ACCESS POINT ” ACCESS POINT ‘ o @tscatc
ISy oo [T ALY S [ POt [ e e o [ — o ———
%XD#TQPO/CPAB%E oulTkoU ‘x 17 v 402 W %@R P PVC 40x20/STROP /20 L PVC 40x20/STROP \_,@ By/1c P PVC 40x20/STROP \%@61 /306/2.0 L PVC 40x20/STROP 3 31/307/20 ' Martin POCTA
T x \ - o .
HH= cca 0,05m POD STROPEM | 1o Czﬁ(\)T/E‘PEOD STROP | o utp camse A/N-PRIEKTOR | urp oarse A/N-PRIEKTOR I v ure carse R/N-PRIEKTOR I o urp carse A/V-PRJEKTOR Kantrolovo . POCTA A
SH= cca 0,3m | PVC 40 od stropem HH) i PVC 40x20/POD STROP i PVC 40x20/POD STROP i PVC 40x20/POD STROP i PVC 40x20/POD STROP ' E: pocta®tzb-projekt.cz
% CYKY 3325 1 (oco Som P (cca 5em pod stropem H.H) - (cca 5em pod stropem H.H) . (cca 5cm pod stropem HH) (cca 5cm pod stropem HH) / / —
R / // nvestor: . ) ) . Arch.&.: -
TN QO/POD OM[TKOU 3‘/303/1 G'b . o —_— 230/\6%\{\2?\3!25 [ - I‘ - I‘ - I - / / Gymnazium Pisek, Komenského 89, 397 01 Pfisek Stupets DPS
HH.= cco 1,2m ‘ NAPOJENY NA SWKABEJLAN A STAVKABEL T 3.1/304/1 ab 3« Novk Zisuka 230/16n ZASKY — 3.1/305/1 ab 3 Novk Zistka 230/168. ZASKY — 3.1/306/1 a.b 3 Nowk zAsuvka 230/16h. ZASINKY — 3.1/307/1 ab 3« Novk sk 230/16n ZASKY Misto: Komenského 89, 397 01 Pfsek Veitkor 175
SH=0,3m 3031 KTER{ BUDE NASPOIKO ot N w57 NAPOJENY NA STAVKABEL CYKY-J3125 N =57 NAPOJENY NA STAVKABEL CYKY-J3x25 N w57 NAPOJENY NA STAVKABEL CYKY-J3x25 N w57 NAPOJENY NA STAVKABEL CYKY-J3x25 - — - '
1/2 305 \ MiSTE STV DVOAG0 SVOREK 3x 3P ] 304/1 || KTERY BUDE NASPOJKOVAN NA STAVKABEL § 305/1 || KTERY BUDE NASPOJKOVAN NA STAVKABEL ] 306/1 S| KTERY BUDE NASPOJKOVAN NA STAVKABEL § 307/1 S| KTERY BUDE NASPOJKOVAN NA STAV.KABEL Projekt: Stavebnl upravy 3 a 4NP Datur vydant 05/2017
03/ \SPOJKOVANI PONOC ¥ 304/2 || 3125V MSTE STAV. DVOJZASUWKY 305/2 || 325V MISTE STAV. DVOJZASUVKY 306/2 || 325 V MSTE STAV. DVOJZASWKY 307/2 | Z| 3025V MISTE STAV. DVOJZASUWKY o , Formét: 10x A
303/3 \MV<A K;g;}}‘fﬁ‘f‘s: cco 1.2m/BUDE Dﬂmw STAV. 043 | cAill’JOJSK(\)/\I/éSéMPOMOCI WAGO SVOREK 3x 3P 053 | cAill’JOJSK(\)/\I/éI:éMPOMOCI WAGO SVOREK 3x 3P 06/3 | cAf(I;OJSK(\)/\I/éI:éMPOMOCI WAGO SVOREK 3¢ 3P 03| cAill’JOJSK(\)/\I/éSEMPOMOCI WAGO SVOREK 3x 3P / / Gymnazmm Pisek o -
STAV“‘C‘Zi\z‘%iZ()%ANA/popR. WENENA T NOVOU KU > L—— STAVAJICI DVOJZASUVKA 230V/16A V= cca 1,2&/BUDE DEMONTOVANA STAV. L—— STAVAJICI DVOJZASUVKA 230V/16A V= cca 1,2m/BUDE DEMONTOVANA STAV. L—— STAVAJICI DVOJZASUVKA 230V/16A V= cca 1,2m/BUDE DEMONTOVANA STAV. L—— STAVAJICI DVOJZASUVKA 230V/16A V= cca 1,2m/BUDE DEMONTOVANA STAV. Cast: CISLO KOPIE | CAST CISLO PRILOHY
x WSTRR BRET L -y ~ INSTKR | ZAVICKOVANA/POPR. VWMENENA ZA NOVOU KU S VICKEM - Ty 7 INSTKR ZAVICKOVANA/POPR. WIENENA 7A NOVOU KU S VICKEM | INSTKR ZAVICKOVANA/POPR. WYMENENA ZA NOVOU KU S VICKEM - ~ INSTKR ZAVICKOVANA/POPR. WYMENENA ZA NOVOU KU S VICKEM R R I B R B D1.4.d,e—ELEKTROINSTALACE D14d 2 1
7 L7 7 7 7 — I - — — 7 7 7 7 7 7 PUDORYS 3.NP '




